TERMOGRAFERINGS-

TEKNIKKAS

VARMESOKENDE KAMERA

Foto av omradet Termogram.
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Info
Sted Gang / vf, hovedetasje Label Value
Omradet Venstre side hovedder SPO1 6,5°C
Status Ovegang gulv / vegg SP02 9,5°C
Irid B0317-07.img SP03 22,0°C

omradet. Se plasering av istoerm pa temperaturskala.

Temperaturmgnster antyder avvik, utett bygg konstruksjon.

Lufthastighet i omradet malt fra 1,6 m. i sek ut pa gulv, 3,4 m i sek opp pa vegg. Termografisk
antydes kaldluft, som trekker inn i bygg, som mgrkere omradet "tarer".

Temperaturverdier innenfor lysegrenn isoterm anses som lavt og kan fales, som kald trekk i
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